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製 図

１

名　　称

財団法人　大阪港埠頭公社

大阪南港かもめフェリ－ターミナル電気施設図

－－－－－－

番号 盤 名 称盤 名 称（自） （至） 電気方式 Ｃａｂｌｅ　Ｎｏ． 配管配線サイズ 備 考 備 考配管配線サイズＣａｂｌｅ　Ｎｏ．電気方式番号 盤 名 称盤 名 称（自） （至） 備 考配管配線サイズＣａｂｌｅ　Ｎｏ．電気方式番号 盤 名 称盤 名 称（自） （至） 備 考配管配線サイズＣａｂｌｅ　Ｎｏ．電気方式番号 盤 名 称盤 名 称（自） （至）

配線表中の番号は、下記による。

００１ ～

Ｔ０１ ～

～１０１

～２０１

高圧引込管路

電話引込管路　

低圧幹線管路

情報構内管路

～

～

～

３０１

７０１

８０１

照明塔　管路

Ｆ－７バース用電力管路

Ｆ－８バース用電力管路

配線表－２

配線表－２

年 月 日

Ｅ－００８

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　Ｐ２　］

［　Ｌ３　］
１φ３Ｗ　２１０Ｖ

　　　ＣＶ　３Ｃ－２５０ｓｑ　（ＦＥＰ　　　　）

　　　　ＣＶ－Ｔ　１００ｓｑ　（ＦＥＰ　　　　）

　Ｆ－８

　Ｆ－８－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　４　］

　　　ＣＶ　３Ｃ－１００ｓｑ　（ＦＥＰ　　　　） 　Ｈ－４

１０７ マンホール　ＭＨ－Ｂ１ マンホール　ＭＨ－Ｃ５

マンホール　ＭＨ－Ｂ１ マンホール　ＭＨ－Ｃ５

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ 制御回路

放送回路　　ＣＶＶ　　２ｓｑ－　２Ｃ　（ＦＥＰ　　　　）２０７ マンホール　ＭＨ－Ｂ１ マンホール　ＭＨ－Ｃ５

　　ＣＶＶ　　２ｓｑ－　５Ｃ　（ＦＥＰ　　　　）

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ ３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　３　］

　　　ＣＶ　３Ｃ－　６０ｓｑ　（ＦＥＰ　　　　） 　Ｈ－３

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　Ｐ２　］

［　Ｌ３　］
１φ３Ｗ　２１０Ｖ

　　　ＣＶ　３Ｃ－２５０ｓｑ　（ＦＥＰ　　　　）

　　　　ＣＶ－Ｔ　１００ｓｑ　（ＦＥＰ　　　　）

　Ｆ－８

　Ｆ－８－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

マンホール　ＭＨ－Ｂ１ マンホール　ＭＨ－Ｃ５１０６

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　４　］

　　　ＣＶ　３Ｃ－１００ｓｑ　（ＦＥＰ　　　　）マンホール　ＭＨ－Ｂ１ マンホール　ＭＨ－Ｃ５

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ 制御回路

放送回路　　ＣＶＶ　　２ｓｑ－　２Ｃ　（ＦＥＰ　　　　）マンホール　ＭＨ－Ｂ１ マンホール　ＭＨ－Ｃ５

　　ＣＶＶ　　２ｓｑ－　５Ｃ　（ＦＥＰ　　　　）

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ ３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　３　］

　　　ＣＶ　３Ｃ－　６０ｓｑ　（ＦＥＰ　　　　）

２０６

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

３φ３Ｗ　２１０Ｖ

１φ３Ｗ　２１０Ｖ

［　Ｐ１　］

［　Ｌ２　］

　　　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ　　　　）

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ 　Ｆ－７

　Ｆ－７

１０５ マンホール　ＭＨ－Ｃ４ マンホール　ＭＨ－Ｃ４’ ３φ３Ｗ　６　ＫＶ
第２電気室

　５２Ｆ５
高圧［５２Ｆ５］

－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　３８ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）

　ＣＶＶ　　　２ｓｑ－１０Ｃ　（ＦＥＰ　　８０） 制御回路

　　ＨＰ　１　２－　４Ｃ　　　（ＦＥＰ　　８０）． 自火報回路マンホール　ＭＨ－Ｃ４ マンホール　ＭＨ－Ｃ４’

－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－ 　　　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ　　８０）　ｘ７

２０５

１１２ マンホール　ＭＨ－Ｃ４エスカレータ下　ピット ３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［２ＢＭ　１］

［２ＢＭ　２］

　　　　ＣＶ－Ｔ　１００ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）

　　　　ＣＶ－Ｔ　１５０ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）３φ３Ｗ　２１０Ｖ－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ 　２Ｍ－３

エスカレータ下　ピット マンホール　ＭＨ－Ｃ４

１φ３Ｗ　２１０Ｖ－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－
［２ＢＬ　２］

　　　　ＣＶ－Ｔ　　６０ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０） 　２Ｌ－１

１φ３Ｗ　２１０Ｖ
［２ＢＬ　１］

　　　　ＣＶ－Ｔ　１５０ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０） 　２Ｌ－２－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

［２ＢＭ　４］
　　　　ＣＶ－Ｔ　　２２ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）３φ３Ｗ　２１０Ｖ 　ＥＳ

　　　　ＩＶ　　　　３８ｓｑ

　　　　ＩＶ　　　　１４ｓｑ

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

１１２ ３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［２ＢＭ　１］

［２ＢＭ　２］

　　　　ＣＶ－Ｔ　１００ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）

　　　　ＣＶ－Ｔ　１５０ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）３φ３Ｗ　２１０Ｖ－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ 　２Ｍ－３

１φ３Ｗ　２１０Ｖ－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－
［２ＢＬ　２］

　　　　ＣＶ－Ｔ　　６０ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０） 　２Ｌ－１

１φ３Ｗ　２１０Ｖ
［２ＢＬ　１］

　　　　ＣＶ－Ｔ　１５０ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０） 　２Ｌ－２－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

［２ＢＭ　４］
　　　　ＣＶ－Ｔ　　２２ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）３φ３Ｗ　２１０Ｖ 　ＥＳ

　　　　ＩＶ　　　　３８ｓｑ

　　　　ＩＶ　　　　１４ｓｑ

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

マンホール　ＭＨ－Ｃ４ マンホール　ＭＨ－Ｃ４’

マンホール　ＭＨ－Ｃ４ マンホール　ＭＨ－Ｃ４’

１０４ マンホール　ＭＨ－Ｃ４’ ３φ３Ｗ　６　ＫＶ
第２電気室

　５２Ｆ５
高圧［５２Ｆ５］

－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　３８ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）

　ＣＶＶ　　　２ｓｑ－１０Ｃ　（ＦＥＰ　　８０） 制御回路

歩廊橋
高圧配電盤

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［２ＢＭ　１］

［２ＢＭ　２］

　　　　ＣＶ－Ｔ　１００ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）

　　　　ＣＶ－Ｔ　１５０ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）３φ３Ｗ　２１０Ｖ 　２Ｍ－３

１φ３Ｗ　２１０Ｖ
［２ＢＬ　２］

　　　　ＣＶ－Ｔ　　６０ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０） 　２Ｌ－１

１φ３Ｗ　２１０Ｖ
［２ＢＬ　１］

　　　　ＣＶ－Ｔ　１５０ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０） 　２Ｌ－２

［２ＢＭ　４］
　　　　ＣＶ－Ｔ　　２２ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）３φ３Ｗ　２１０Ｖ 　ＥＳ

　　　　ＩＶ　　　　３８ｓｑ

　　　　ＩＶ　　　　１４ｓｑ

マンホール　ＭＨ－Ｃ４’

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

歩廊橋
低圧配電盤（動力）

－－－－〃－－－－

歩廊橋
低圧配電盤（電灯）

歩廊橋
低圧配電盤（動力）

歩廊橋
低圧配電盤（電灯）

１０３ マンホール　ＭＨ－Ｃ３ マンホール　ＭＨ－Ｃ４ ３φ３Ｗ　６　ＫＶ
［５２Ｆ５］

第２電気室
　５２Ｆ５６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　３８ｓｑ　　（　　　）

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ 制御回路　ＣＶＶ　　２　ｓｑ－１０Ｃ　　（　　　）

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　Ｐ２　］

［　Ｌ３　］
１φ３Ｗ　２１０Ｖ

　Ｆ－８

　Ｆ－８

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　４　］

制御回路

放送回路

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　３　］

３φ３Ｗ　２１０Ｖ

１φ３Ｗ　２１０Ｖ

［　Ｐ１　］

［　Ｌ２　］

　Ｆ－７

　Ｆ－７

マンホール　ＭＨ－Ｃ３ マンホール　ＭＨ－Ｃ４

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

マンホール　ＭＨ－Ｃ３ マンホール　ＭＨ－Ｃ４

自火報回路．

２０３

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

マンホール　ＭＨ－Ｃ３ マンホール　ＭＨ－Ｃ４

　　　ＣＶ　３Ｃ－２５０ｓｑ　　（　　　）

　　　　ＣＶ－Ｔ　１００ｓｑ　　（　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　　ＣＶ　３Ｃ－１００ｓｑ　　（　　　）

　　　ＣＶ　３Ｃ－　６０ｓｑ　　（　　　）

　　ＣＶＶ　２　ｓｑ－　５Ｃ　　（　　　）

　　ＣＶＶ　２　ｓｑ－　２Ｃ　　（　　　）

　　ＨＰ　１　２ｍｍ－　４Ｃ　　（　　　）

１０２ マンホール　ＭＨ－Ｃ３ ３φ３Ｗ　６　ＫＶ
［５２Ｆ５］

第２電気室
　５２Ｆ５

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ 制御回路

マンホール　ＭＨ－Ｃ２ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　３８ｓｑ　　（　７０）

　ＣＶＶ　　２　ｓｑ－１０Ｃ　　（　５４）

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　Ｐ２　］

［　Ｌ３　］
１φ３Ｗ　２１０Ｖ

　Ｆ－８

　Ｆ－８

３φ３Ｗ　２１０Ｖ

１φ３Ｗ　２１０Ｖ

［　Ｐ１　］

［　Ｌ２　］

　Ｆ－７

　Ｆ－７

　　　ＣＶ　３Ｃ－２５０ｓｑ　　（１０４）

　　　　ＣＶ－Ｔ　１００ｓｑ　　（　７０）

　　　　　　　　　　　　　　　　（　８２）

　　　　　　　　　　　　　　　　（　７０）

マンホール　ＭＨ－Ｃ３ マンホール　ＭＨ－Ｃ２

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　１　］

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　２　］

　　　　ＣＶ　３Ｃ－２２ｓｑ　　（　４２）

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　４　］

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　３　］

　　　　ＣＶ　３Ｃ－６０ｓｑ　　（　５４）

　　　ＣＶ　３Ｃ－１００ｓｑ　　（　７０）

　　　ＣＶ　３Ｃ－　６０ｓｑ　　（　５４）

　Ｈ－３・４

　Ｈ－４

　Ｈ－３

　Ｈ－３・４

　Ｈ－４

　Ｈ－３

　Ｈ－３・４

　Ｈ－３

　Ｈ－１

　Ｈ－２

　Ｈ－４

マンホール　ＭＨ－Ｃ３

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

マンホール　ＭＨ－Ｃ２

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

制御回路

制御回路 　Ｈ－３・４

　　ＣＶＶ　２　ｓｑ－　５Ｃ　　（　２８）

　　ＣＶＶ　２　ｓｑ－　５Ｃ　　（　２８）

　Ｈ－１・２－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

００４ ３φ３Ｗ　６　ＫＶ
［４２Ｒ２］

３φ３Ｗ　６　ＫＶ
［４２Ｒ１］－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

．

ＣＶＶ－Ｓ　２　ｓｑ－３Ｃ

．

ＣＶＶ－Ｓ　２　ｓｑ－３Ｃ

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

高圧予備

高圧常用

制御回路 　４２Ｒ２

制御回路 　４２Ｒ１

マンホール　ＭＨ－Ｃ２ マンホール　待合所 ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　３８ｓｑ（　８２），（ＦＥＰ　１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　３８ｓｑ（　８２），（ＦＥＰ　１００）

　ＣＶＶ　３．５ｓｑ－６Ｃ　（　４２），（ＦＥＰ　　５０）

　ＣＶＶ　３．５ｓｑ－６Ｃ　　（　４２），（ＦＥＰ　　５０）

　５２Ｆ５６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　３８ｓｑ　（　９２），（ＦＥＰ　１００）マンホール　ＭＨ－Ｃ２ マンホール　待合所

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ 　ＣＶＶ　２　　ｓｑ－１０Ｃ　（　２８），（ＦＥＰ　　３０） 制御回路

高圧
第２電気室

［５２Ｆ５］
３φ３Ｗ　６　ＫＶ

１０１ ３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　Ｐ２　］

［　Ｌ３　］
１φ３Ｗ　２１０Ｖ

　Ｆ－８

　Ｆ－８

３φ３Ｗ　２１０Ｖ

１φ３Ｗ　２１０Ｖ

［　Ｐ１　］

［　Ｌ２　］

　Ｆ－７

　Ｆ－７

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　１　］

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　２　］

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　４　］

３φ３Ｗ　２１０Ｖ
［　３　］

　Ｈ－３

　Ｈ－１

　Ｈ－２

　Ｈ－４

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

制御回路

制御回路 　Ｈ－３・４

　Ｈ－１・２－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

マンホール　ＭＨ－Ｃ２ マンホール　待合所

マンホール　ＭＨ－Ｃ２ マンホール　待合所

　　　ＣＶ　３Ｃ－２５０ｓｑ　（１０４），（ＦＥＰ　１００）

　　　　ＣＶ－Ｔ　１００ｓｑ　（　７０），（ＦＥＰ　　８０）

　　　　　　　　　　　　　　　（　８２），（ＦＥＰ　１００）

　　　　　　　　　　　　　　　（　７０），（ＦＥＰ　　８０）

　　　ＣＶ　３Ｃ－１００ｓｑ　（　７０），（ＦＥＰ　　８０）

　　　ＣＶ　３Ｃ－　６０ｓｑ　（　５４），（ＦＥＰ　　５０）

　　ＣＶＶ　３．５ｓｑ－５Ｃ　（　２８），（ＦＥＰ　　３０）

　　ＣＶＶ　２　ｓｑ　－５Ｃ　（　２８），（ＦＥＰ　　３０）

　　　ＣＶ　３Ｃ－　６０ｓｑ　（　５４），（ＦＥＰ　　５０）

　　　ＣＶ　３Ｃ－　２２ｓｑ　（　５４），（ＦＥＰ　　５０）

１１０ 第２電気室 マンホール（南側）

第２電気室
ＴＲ２２

Ｆ－８プレハブ
照明分電盤 １φ３Ｗ　２１０Ｖ

　　　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ　　８０）　ｘ１４

　　　　ＣＶ－Ｔ　　２２ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）

自火報回路　　ＨＰ　１　２－　４Ｃ　　　（ＦＥＰ　　８０）．

－－－－〃－－－－

マンホール　ＭＨ－Ｃ４’２０４

－－－－〃－－－－

マンホール　ＭＨ－Ｃ４

第２電気室
ＴＲ２２ １φ３Ｗ　２１０Ｖ

マリンエキスプレス
照明分電盤 　　　　ＳＶ　３Ｃ－１４ｓｑ　（ＦＥＰ　　８０）

　　　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ　　８０）　ｘ６

１φ３Ｗ　２１０Ｖ
第１電気室
ＴＲ１４

Ｆ－７プレハブ
照明分電盤 　　　　ＣＶ　３Ｃ－　８ｓｑ　　（　　　）

　　ＣＶＶ　２　ｓｑ－　２Ｃ　　（　２８） 放送回路マンホール　ＭＨ－Ｃ３ マンホール　ＭＨ－Ｃ２ 　Ｈ－１・２

　Ｈ－３・４放送回路　　ＣＶＶ　２　ｓｑ－　２Ｃ　　（　２８）－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

． 自火報回路　　ＨＰ　１　２ｍｍ－　４Ｃ　　（　５４）－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

２０２

放送回路 　Ｈ－１・２

　Ｈ－３・４放送回路－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

自火報回路－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

２０１ マンホール　ＭＨ－Ｃ２ マンホール　待合所 　　ＣＶＶ　２　ｓｑ－　２Ｃ　（　２８），（ＦＥＰ　　３０）

　　ＨＰ　１．２ｍｍ－　４Ｃ　（　５４），（ＦＥＰ　　５０）

第１電気室
ＴＲ１４

Ｆ－７プレハブ
照明分電盤 １φ３Ｗ　２１０Ｖ 　　　　ＣＶ　３Ｃ－　８ｓｑ　（　　　）

第１電気室
ＴＲ１４ １φ３Ｗ　２１０Ｖ 　　　　ＣＶ　３Ｃ－　８ｓｑ　（　　　）

阪九　詰所
照明分電盤

第１電気室
２Ｍ－４

ＮＨ－３６０Ｗ
街路灯ｘ１４基 １φ２Ｗ　２１０Ｖ 　　　　ＣＶ　２Ｃ－２２ｓｑ　（　　　）

　　ＣＶＶ　２　ｓｑ－　２Ｃ　（　２８），（ＦＥＰ　　３０）
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