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２ 付近見取図 １／２５０００１ 配置図，ケ－ブル布設図 １／１０００

配置図，ケ－ブル布設図，配線表

電気方式盤名称（至） Ｃａｂｌｅ　Ｎｏ． ケ－ブル・サイズ 備　　　考

電気方式盤名称（至） Ｃａｂｌｅ　Ｎｏ． ケ－ブル・サイズ 備　　　考盤名称（自）番号

番号 盤名称（自）

６０００７０００２３,５００１０,８００１０,８００
２０００

２１,８５０２４,３００１７,０５０

Ｃ４バース
　　変電室特高変電室

メンテナンス
ショップ

４７００１７,７０５５４,９００

　１,１００ 　５０５０ 　５０５０

１
１
,５
７
５

　
８
,３
０
０
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２０,０００２０,０００２０,０００２０,０００２０,０００２０,０００ ２０,０００

５４,６９５１５,４０５４９,４００４８,４９５４７００

３
５
,９
５
０

照明塔

１９１,５００

２５０,０００

４ＭＨ－５’

４ＭＨ－５

４ＭＨ－４

４ＭＨ－９’

４ＭＨ－７４ＭＨ－９ ４ＭＨ－６４ＭＨ－１１ ４ＭＨ－１０

４ＭＨ－１７

４ＭＨ－１８ ４ＭＨ－１９ ４ＭＨ－２０ ４ＭＨ－２１ ４ＭＨ－２２ ４ＭＨ－２３

４ＭＨ－２４

４ＭＨ－２５

４ＭＨ－２６

４ＭＨ－２７ ４ＭＨ－２８

４ＭＨ－３０’

４ＭＨ－３０ ４ＭＨ－２７’

１５.４７５ ６８,０５０ ５０,７２５

マリン
ハウス

Ｎｏ．４－１　クレ－ン Ｎｏ．４－３　クレ－ン

Ｎｏ．２

Ｎｏ．３Ｎｏ．４Ｎｏ．５Ｎｏ．６Ｎｏ．８Ｎｏ．９

Ｎｏ．７Ｎｏ．１０Ｎｏ．１１

９
０
０
０

１
５
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５
０

１
１
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０
０

照明塔
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４ＭＨ－１４

７
３
,８
０
０
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４
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０
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既設現況図（Ｃ－４バ－ス）

（既設Ｃ－４バ－ス）
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６
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０
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７
４
,０
０
０

Ｎｏ．１

Ｎｏ．　９
照明塔 ９

２
０
０１０

１１

１２

１３,０００２７,０００

１ 　　　　　　　　　　　　　（ＳＧＰ１００）×４

２ ３¢３Ｗ　６ＫＶ給電ＢｏｘＨＡ５Ｂ Ｎｏ．４－１クレ－ン 　４Ｈ５Ｂ－Ｋ１　　　　　　　　盤Ｎｏ．４－１クレ－ン
－－－－〃－－－－ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�　Ｎｏ．２クレ－ン盤ＨＡ２Ｂ Ｎｏ．１クレ－ン 給電Ｂｏｘ ４ＨＡ２Ｂ－Ｋ１ 未接続

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＦＥＰ１５０）×１

　マリンハウス分電盤 給電ＢｏｘＮｏ．４－１クレ－ン １¢２Ｗ　２１０Ｖ 　　　　ＣＶ　５.�－２Ｃ（ＦＥＰ　５０）×１

３¢３Ｗ　６ＫＶ給電ＢｏｘＨＡ５Ｂ Ｎｏ．４－１クレ－ン 　４Ｈ５Ｂ－Ｋ１　　　　　　　　盤Ｎｏ．４－１クレ－ン
－－－－〃－－－－　Ｎｏ．２クレ－ン盤ＨＡ２Ｂ Ｎｏ．１クレ－ン 給電Ｂｏｘ ４ＨＡ２Ｂ－Ｋ１ 未接続

　マリンハウス分電盤 給電ＢｏｘＮｏ．４－１クレ－ン １¢２Ｗ　２１０Ｖ

３ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　５.�－２Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　　　　　　　　　　（ＳＧＰ１００）×１

４ ヤ－ド照明低圧盤ＬＢ１ ３¢３Ｗ　４４０Ｖマリンハウス ４Ｐ４ＬＢ１－Ｇ１ 　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ（　Ｇ－５４　）

給電ＢｏｘＮｏ．４－１クレ－ン
給電Ｂｏｘ

　マリンハウス分電盤 １¢２Ｗ　２１０Ｖ

－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－ Ｎｏ．４－３クレ－ン
　　　　ＣＶ　５.�－２Ｃ（　Ｇ－２８　）

　　　　ＣＶ　５.�－２Ｃ（　Ｇ－２８　）

　Ｃ－４　管理棟 マリンハウス 　ＯＰ　０.９ｍｍ－２Ｐｒ（　Ｇ－２２　）

　　　　　　６.４¢　　　（ＶＥ－２２　）

　　　　　　　　　　　　　（　Ｇ－２２　）×１

５
３¢３Ｗ　４４０Ｖ　　　　　照明塔Ｎｏ．１１ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ２ＬＢ２
－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ６２ 　　　　　常夜灯

ヤ－ド照明低圧盤
　　　　　照明塔 －－－－〃－－－－Ｎｏ．１０

ケ－ブルは、Ｎｏ．４　＋
　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）×１２

６ ３¢３Ｗ　６ＫＶ給電ＢｏｘＨＡ５Ｂ Ｎｏ．４－１クレ－ン 　４Ｈ５Ｂ－Ｋ１　　　　　　　　盤Ｎｏ．４－１クレ－ン
－－－－〃－－－－ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�　Ｎｏ．２クレ－ン盤ＨＡ２Ｂ Ｎｏ．１クレ－ン 給電Ｂｏｘ ４ＨＡ２Ｂ－Ｋ１ 未接続
３¢３Ｗ　４４０Ｖ　　　　　照明塔Ｎｏ．１１ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ２ＬＢ２
－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ６２ 　　　　　常夜灯

ヤ－ド照明低圧盤
　　　　　照明塔 －－－－〃－－－－Ｎｏ．１０

ヤ－ド照明低圧盤ＬＢ１ マリンハウス ４Ｐ４ＬＢ１－Ｇ１

給電Ｂｏｘ　マリンハウス分電盤 １¢２Ｗ　２１０Ｖ

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）×１０

　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ

　　　　ＣＶ　５.�－２Ｃ

－－－－〃－－－－

Ｎｏ．４－３クレ－ン
　Ｃ－４　管理棟 マリンハウス 　ＯＰ　０.９ｍｍ－２Ｐｒ

　　　　　　６.４¢

７ 給電Ｂｏｘ －－－－〃－－－－　Ｎｏ．１クレ－ン盤ＨＡ２Ａ Ｎｏ．４－３クレ－ン ４ＨＡ２Ａ－Ｋ１

　マリンハウス分電盤 １¢２Ｗ　２１０Ｖ 　　　　ＣＶ　５.�－２Ｃ（ＦＥＰ　５０）×１

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＦＥＰ１５０）

－－－－〃－－－－

８ ３¢３Ｗ　６ＫＶ給電ＢｏｘＨＡ５Ｂ Ｎｏ．４－１クレ－ン 　４Ｈ５Ｂ－Ｋ１　　　　　　　　盤Ｎｏ．４－１クレ－ン
－－－－〃－－－－　Ｎｏ．２クレ－ン盤ＨＡ２Ｂ Ｎｏ．１クレ－ン 給電Ｂｏｘ ４ＨＡ２Ｂ－Ｋ１ 未接続

給電Ｂｏｘ －－－－〃－－－－　Ｎｏ．１クレ－ン盤ＨＡ２Ａ Ｎｏ．４－３クレ－ン ４ＨＡ２Ａ－Ｋ１

　　　　　照明塔Ｎｏ．１１ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ２ＬＢ２
－－－－〃－－－－ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ６２ 　　　　　常夜灯

ヤ－ド照明低圧盤
　　　　　照明塔 －－－－〃－－－－Ｎｏ．１０

ヤ－ド照明低圧盤ＬＢ１ マリンハウス ４Ｐ４ＬＢ１－Ｇ１－－－－〃－－－－

３¢３Ｗ　４４０Ｖ

　Ｃ－４　管理棟 マリンハウス
　　　　　　６.４¢

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　ＯＰ　０.９ｍｍ－２Ｐｒ（ＳＧＰ１００）

　　　　　　　　　　　　　（ＳＧＰ１００）×３

９ ３¢３Ｗ　６ＫＶ給電ＢｏｘＨＡ５Ｂ Ｎｏ．４－１クレ－ン 　４Ｈ５Ｂ－Ｋ１　　　　　　　　盤Ｎｏ．４－１クレ－ン
－－－－〃－－－－ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�　Ｎｏ．２クレ－ン盤ＨＡ２Ｂ Ｎｏ．１クレ－ン 給電Ｂｏｘ ４ＨＡ２Ｂ－Ｋ１ 未接続

給電Ｂｏｘ －－－－〃－－－－　Ｎｏ．１クレ－ン盤ＨＡ２Ａ Ｎｏ．４－３クレ－ン ４ＨＡ２Ａ－Ｋ１

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＰＩＴ５００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

　　　　　照明塔Ｎｏ．　９ 　　　　　照明塔Ｎｏ．１０ －－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ３１

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ６１ 　　　　　常夜灯－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－

ヤ－ド照明低圧盤ＬＢ１ マリンハウス ４Ｐ４ＬＢ１－Ｇ１－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ

　　　　　照明塔Ｎｏ．１１ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ２ＬＢ２ ヤ－ド照明低圧盤 ３¢３Ｗ　４４０Ｖ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ（ＰＩＴ５００）　　　　　照明塔Ｎｏ．１１

排水ポンプ電源 １¢２Ｗ　２１０Ｖ 　　　　ＣＶ　　　�－２Ｃ動力・電灯分岐盤ＬＢ４ ４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ５３ 　　　　４ＭＨ－１,２,４

１２ ケ－ブルは、Ｎｏ．１１　に同じ
　　（ＰＩＴ５００）×２，（　ＶＥ－５４）×１

　Ｃ－４　管理棟 マリンハウス 　ＯＰ　０.９ｍｍ－２Ｐｒ（　ＶＥ－５４）

　　　　　　６.４¢

１０ ケ－ブルは、Ｎｏ．９　に同じ
　　　　　　　　　　　　　（ＳＧＰ１００）×１０

１１ ３¢３Ｗ　６ＫＶ給電ＢｏｘＨＡ５Ｂ Ｎｏ．４－１クレ－ン 　４Ｈ５Ｂ－Ｋ１　　　　　　　　盤Ｎｏ．４－１クレ－ン
－－－－〃－－－－　Ｎｏ．２クレ－ン盤ＨＡ２Ｂ Ｎｏ．１クレ－ン 給電Ｂｏｘ ４ＨＡ２Ｂ－Ｋ１ 未接続

給電Ｂｏｘ －－－－〃－－－－　Ｎｏ．１クレ－ン盤ＨＡ２Ａ Ｎｏ．４－３クレ－ン ４ＨＡ２Ａ－Ｋ１

　　　　　照明塔Ｎｏ．１１ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ２ＬＢ２ ヤ－ド照明低圧盤 ３¢３Ｗ　４４０Ｖ　　　　　照明塔Ｎｏ．１１
　　　　　照明塔Ｎｏ．　９ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ３－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ６ 　　　　　常夜灯－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－

ヤ－ド照明低圧盤ＬＢ１ マリンハウス ４Ｐ４ＬＢ１－Ｇ１－－－－〃－－－－

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　Ｃ－４　管理棟 マリンハウス
　　　　　　６.４¢

　ＯＰ　０.９ｍｍ－２Ｐｒ（　ＶＥ－５４）

排水ポンプ電源 １¢２Ｗ　２１０Ｖ動力・電灯分岐盤ＬＢ４ 　　　　４ＭＨ－１,２,４４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ５１

　　　　　　　　　　　　　（ＳＧＰ１００）×２

　　　　ＣＶ　　　�－２Ｃ（ＳＧＰ１００）

守衛所

１３

１４

１５

１６

１７１８

１９

２１

２２

２３ ２４ ２４ ２７ ２８

１３ ケ－ブルは、Ｎｏ．１１　＋
守衛所　分電盤 　　　　ＣＶ　５.�－２Ｃ１¢２Ｗ　１０５Ｖ

Ｃ－４　管理棟
Ｃ－４　管理棟分電盤

守衛所 　　　　　　５.４¢

　　　　　　７.８¢

３¢３Ｗ　６ＫＶ第１受電室配電盤大口用受電盤 ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　１５�Ｈ１５Ａ Ｃ３ 　ＲＨＫ－　Ｆ２

－－－－〃－－－－ 　３,４－ＨＫ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　１０�Ｈ１５ＢＨＡ８Ａ Ｃ４大口用連絡盤
第１受電室配電盤Ｃ３ －－－－〃－－－－Ｈ９Ａ 業務用受電盤 　ＲＨＧ－　Ｆ１０ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�

－－－－〃－－－－Ｈ９Ｂ 業務用連絡盤 Ｃ３ ＨＢ１Ａ Ｃ４大口用連絡盤 　３,４－ＨＧ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�

第１受電室配電盤大口用受電盤Ｈ１１Ｂ Ｃ２ 　ＲＨＫ－　Ｆ８ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　１０�

第１受電室配電盤 －－－－〃－－－－業務用受電盤Ｈ０Ｂ Ｃ２ 　ＲＨＫ－　Ｆ５ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　１０�

第１受電室配電盤大口用受電盤Ｈ１Ａ Ｃ１ 　ＲＨＧ－　Ｆ１ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　２０�

第１受電室配電盤 －－－－〃－－－－業務用受電盤Ｈ０Ｂ Ｃ１ 　ＲＨＧ－　Ｆ４ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

　ＣＥＶＳ　１.２－１０Ｃ　３,４－Ｔ－１

　Ｒ　連絡線端子盤 　ＣＥＶＳ　１.２－１６Ｃ Ｃ３－Ｓ／Ｓ制御　Ｒ－ＣＬ－Ｃ３

Ｌ２８Ｌ１４　Ｃ４連絡線端子盤

Ｃ３大口用連絡盤

Ｃ３連絡線端子盤
Ｌ２８
Ｌ１７
Ｌ１８

　Ｃ３連絡線端子盤
　Ｃ２連絡線端子盤
　Ｃ１連絡線端子盤

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

　ＣＥＶＳ　１.２－１６Ｃ

　ＣＥＶＳ　１.２－１６Ｃ

　Ｒ－ＣＬ－Ｃ２

　Ｒ－ＣＬ－Ｃ１

Ｃ２－Ｓ／Ｓ制御
Ｃ１－Ｓ／Ｓ制御

Ｃ－４　管理棟 Ｃ－３　メンテナンス棟 　ＣＰＵ．　１１.３¢

　ＣＰＵ．　１４.９¢

１４

１５

　　（ＰＩＴ５００）×２，（　ＶＥ－５４）×１

ケ－ブルは、Ｎｏ．１１　＋Ｎｏ．１４　＋

保守用電話

動力・電灯分岐盤ＬＢ４ ４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ５２ 　　　　ＣＶ　　　�－２Ｃ 　　　　４ＭＨ－２８排水ポンプ電源 １¢２Ｗ　２１０Ｖ

管理棟

１７ ３¢３Ｗ　６ＫＶ給電ＢｏｘＨＡ５Ｂ Ｎｏ．４－１クレ－ン 　４Ｈ５Ｂ－Ｋ１　　　　　　　　盤Ｎｏ．４－１クレ－ン
－－－－〃－－－－　Ｎｏ．２クレ－ン盤ＨＡ２Ｂ Ｎｏ．１クレ－ン 給電Ｂｏｘ ４ＨＡ２Ｂ－Ｋ１ 未接続

給電Ｂｏｘ －－－－〃－－－－　Ｎｏ．１クレ－ン盤ＨＡ２Ａ Ｎｏ．４－３クレ－ン ４ＨＡ２Ａ－Ｋ１

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

第１受電室配電盤大口用受電盤Ｈ１５Ａ Ｃ３ 　ＲＨＫ－　Ｆ２

－－－－〃－－－－ 　３,４－ＨＫＨ１５ＢＨＡ８Ａ Ｃ４大口用連絡盤
第１受電室配電盤Ｃ３ －－－－〃－－－－Ｈ９Ａ 業務用受電盤 　ＲＨＧ－　Ｆ１０

－－－－〃－－－－Ｈ９Ｂ 業務用連絡盤 Ｃ３ ＨＢ１Ａ Ｃ４大口用連絡盤 　３,４－ＨＧ

第１受電室配電盤大口用受電盤Ｈ１１Ｂ Ｃ２ 　ＲＨＫ－　Ｆ８

第１受電室配電盤 －－－－〃－－－－業務用受電盤Ｈ０Ｂ Ｃ２ 　ＲＨＫ－　Ｆ５

第１受電室配電盤大口用受電盤Ｈ１Ａ Ｃ１ 　ＲＨＧ－　Ｆ１

第１受電室配電盤 －－－－〃－－－－業務用受電盤Ｈ０Ｂ Ｃ１ 　ＲＨＧ－　Ｆ４

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

Ｃ３大口用連絡盤

　　　　　照明塔Ｎｏ．１１ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ２ＬＢ２ ヤ－ド照明低圧盤 ３¢３Ｗ　４４０Ｖ　　　　　照明塔Ｎｏ．１１
　　　　　照明塔Ｎｏ．　９ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ３－－－－〃－－－－

４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ６ 　　　　　常夜灯－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－

ヤ－ド照明低圧盤ＬＢ１ マリンハウス ４Ｐ４ＬＢ１－Ｇ１－－－－〃－－－－

　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

排水ポンプ電源 １¢２Ｗ　２１０Ｖ動力・電灯分岐盤ＬＢ４ 　　　　４ＭＨ－１,２,４４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ５１ 　　　　ＣＶ　　　�－２Ｃ（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　１５�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　１０�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　１０�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　１０�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　２０�（ＳＧＰ１００）

６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�（ＳＧＰ１００）

４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ５２ 　　　　ＣＶ　　　�－２Ｃ 　　　　４ＭＨ－２８排水ポンプ電源 １¢２Ｗ　２１０Ｖ

３¢３Ｗ　２１０Ｖ

－－－－〃－－－－

４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ１

４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ２管理棟　電灯盤
管理棟　動力盤

－－－－〃－－－－

電　　灯　低圧盤ＬＢ５ １¢３Ｗ　２１０Ｖ ４Ｌ２ＬＢ５－Ｇ６管理棟　電灯盤（差込）

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

　　　　ＣＶ　２５�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　１０�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－

２５

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃリ－ファコンセントＢ９ ４Ｐ２ＬＡ３－Ｋ９

３¢３Ｗ　２１０Ｖ冷凍　低圧盤－２ リ－ファコンセントＢ１ＬＡ３ ４Ｐ２ＬＡ３－Ｋ１

－－－－〃－－－－

↓ ↓↓↓↓
　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）×１１

電　　灯　低圧盤ＬＢ５ Ｂ列　コンセント １¢２Ｗ　２１０Ｖ ４Ｌ１ＬＢ５－Ｇ８ 　　　　ＣＶ　　１�－２Ｃ

２６

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃリ－ファコンセントＢ９ ４Ｐ２ＬＡ３－Ｋ９

３¢３Ｗ　２１０Ｖ冷凍　低圧盤－２ リ－ファコンセントＢ１ＬＡ３ ４Ｐ２ＬＡ３－Ｋ１

－－－－〃－－－－

↓ ↓↓↓↓

電　　灯　低圧盤ＬＢ５ Ｂ列　コンセント １¢２Ｗ　２１０Ｖ ４Ｌ１ＬＢ５－Ｇ８ 　　　　ＣＶ　　１�－２Ｃ

－－－－〃－－－－ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃリ－ファコンセントＡ９ ４Ｐ２ＬＡ２－Ｋ９

３¢３Ｗ　２１０Ｖ冷凍　低圧盤－１ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃリ－ファコンセントＡ１ＬＡ２ ４Ｐ２ＬＡ２－Ｋ１

↓ ↓↓↓↓
－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

２７ ケ－ブルは、Ｎｏ．２４　＋Ｎｏ．２６

　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）×２１

　　　　　　　　　　　　　（ＳＧＰ１００）×３０

守衛所　分電盤 　　　　ＣＶ　５.�－２Ｃ１¢２Ｗ　１０５Ｖ

Ｃ－４　管理棟
Ｃ－４　管理棟分電盤

守衛所 　　　　　　５.４¢

　　　　　　７.８¢

１６ 動力・電灯分岐盤ＬＢ４ ３¢３Ｗ　２１０Ｖ

－－－－〃－－－－

　　　　ＣＶ　２５�－３Ｃ

　　　　ＣＶ　１０�－３Ｃ

４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ１

４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ２管理棟　電灯盤
管理棟　動力盤

－－－－〃－－－－

電　　灯　低圧盤ＬＢ５ 　　　　ＣＶ　１５�－３Ｃ１¢３Ｗ　２１０Ｖ ４Ｌ２ＬＢ５－Ｇ６管理棟　電灯盤（差込）
守衛所　分電盤 　　　　ＣＶ　５.�－２Ｃ１¢２Ｗ　１０５ＶＣ－４　管理棟分電盤

Ｃ－４　管理棟 守衛所 　　　　　　５.４¢

　　　　　　７.８¢

マリンハウス
　　　　　　６.４¢

　ＯＰ　０.９ｍｍ－２Ｐｒ（　ＶＥ－５４）Ｃ－４　管理棟

Ｃ－４　管理棟 Ｃ－３　メンテナンス棟 　ＣＰＵ．　１１.３¢

　ＣＰＵ．　１４.９¢

Ｃ－５　管理棟Ｃ－４　管理棟 　光ケ－ブル　　　　　　　　　×２

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ 　ＭＶＶ－Ｓ　７.７¢

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

　　　　　　　　　　　　　（ＳＧＰ１００）×２１

電話引込ＮＴＴ　引込 　４－２００ＣＪＦＨ

電話引込ＮＴＴ　引込 　４－２００ＣＪＦＨ

管理棟　電話端子盤

管理棟　電話端子盤

電　　灯　低圧盤ＬＢ５ －－－－〃－－－－外路灯　×５ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ４Ｐ２ＬＢ５－Ｇ３１

　３,４－Ｔ－１

　Ｒ　連絡線端子盤 　ＣＥＶＳ　１.２－１６Ｃ Ｃ３－Ｓ／Ｓ制御　Ｒ－ＣＬ－Ｃ３

Ｌ２８Ｌ１４　Ｃ４連絡線端子盤 Ｃ３連絡線端子盤
Ｌ２８
Ｌ１７
Ｌ１８

　Ｃ３連絡線端子盤
　Ｃ２連絡線端子盤
　Ｃ１連絡線端子盤

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

　ＣＥＶＳ　１.２－１６Ｃ

　ＣＥＶＳ　１.２－１６Ｃ

　Ｒ－ＣＬ－Ｃ２

　Ｒ－ＣＬ－Ｃ１

Ｃ２－Ｓ／Ｓ制御
Ｃ１－Ｓ／Ｓ制御

保守用電話　ＣＥＶＳ　１.２－１０Ｃ（ＳＧＰ１００）

Ｃ－５　管理棟Ｃ－４　管理棟 　光ケ－ブル
－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ 　ＭＶＶ－Ｓ　７.７¢　　（ＳＧＰ１００）

１８
排水ポンプ電源 　　　　ＣＶ　　　�－３Ｃ４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ６３¢３Ｗ　２１０Ｖ 　　　　４ＭＨ－２６

ケ－ブルは、Ｎｏ．１７　＋
ＬＢ４ 動力・電灯分岐盤

　　　　　　　　　　　　　（ＳＧＰ１００）×２５

１９ メンテ低圧盤 ３¢３Ｗ　２１０ＶＬＡ４ ４Ｐ２ＬＡ４－Ｋ１ 　　　　ＣＶ　２５�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

動力・電灯分岐盤ＬＢ４ メンテ棟エァシュ－タ電源 ４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ７

－－－－〃－－－－ ４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ４メンテ棟コンピュ－タ電源
４Ｐ２ＬＢ４－Ｇ３メンテ棟コンピュ－タ電源 －－－－〃－－－－

メンテナンスショップ
－－－－〃－－－－

１¢３Ｗ　２１０Ｖ ４Ｌ２ＬＢ５－Ｇ７メンテ棟　電灯盤ＬＢ５ 電　　灯　低圧盤

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

　　　　ＣＶ　　３�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　８�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　３�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　　　　　　×２　　（ＳＧＰ１００）

Ｃ－４　メンテナンス棟 Ｃ－５　管理棟
　ＣＰＵ．　１２.８¢

Ｃ－４　メンテナンス棟 Ｎｏ．１２照明塔
－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

　　　　　　１６.３¢

　ＣＰＵ．　１５.９¢　　（ＳＧＰ１００）

－－－－〃－－－－ 外路灯　×５ ４Ｐ２ＬＢ５－Ｇ３１

２８

１¢２Ｗ　２１０Ｖ

外路灯　×５ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ４Ｐ２ＬＢ５－Ｇ３１１¢２Ｗ　２１０Ｖ

　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ（ＳＧＰ１００）

　　　　　　　　　　　　　（ＳＧＰ１００）×２

ケ－ブルは、Ｎｏ．２３　＋
ヤ－ド照明低圧盤 ３¢３Ｗ　４４０ＶＬＢ２ 　　　　　照明塔Ｎｏ．１２ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ１

４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ５ 　　　　　常夜灯　　　　　照明塔Ｎｏ．１２ －－－－〃－－－－

　　　　ＣＶ　　３�－３Ｃ（ＰＩＴ５００）

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ

４Ｌ２ＬＢ５－Ｇ３２ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ 　　　　Ｎｏ．６　～１１外路灯　×６ １¢２Ｗ　２１０Ｖ電　　灯　低圧盤ＬＢ５

電　　灯　低圧盤ＬＢ５

－－－－〃－－－－ 外路灯　×５ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ４Ｐ２ＬＢ５－Ｇ３１－－－－〃－－－－ 　　　　Ｎｏ．１　～　５

　　　　Ｎｏ．１　～　５

　　　　Ｎｏ．１　～　５

排水ポンプ電源 　　　　ＣＶ　５.�－２Ｃ１¢２Ｗ　１０５Ｖ ４Ｌ１ＬＢ５－Ｇ４ 　　　　４ＭＨ－２３－－－－〃－－－－

　　　　　　　　　　　　　（ＳＧＰ１００）×３０

３００,０００３００,０００

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－－－－－〃－－－－

Ｎｏ．１１

Ｎｏ．１２

電気方式盤名称（至） Ｃａｂｌｅ　Ｎｏ． ケ－ブル・サイズ 備　　　考盤名称（自）番号

２０ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ１１３¢３Ｗ　４４０Ｖ

－－－－〃－－－－ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ５１ 　　　　　常夜灯
　　　　　照明塔　　　　　照明塔

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

Ｎｏ．１２ Ｎｏ．１３ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ（ＦＥＰ１００）

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ（ＦＥＰ１００）

　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ１００）×２

ヤ－ド照明低圧盤 ３¢３Ｗ　４４０ＶＬＢ２ 　　　　　照明塔Ｎｏ．１２ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ１２１
４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ５ 　　　　　常夜灯　　　　　照明塔Ｎｏ．１２ －－－－〃－－－－

　　　　ＣＶ　　３�－３Ｃ（ＦＥＰ１００）

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ（ＦＥＰ１００）

　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ１００）×２

２２ ヤ－ド照明低圧盤 ３¢３Ｗ　４４０ＶＬＢ２ 　　　　　照明塔Ｎｏ．１２ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ１

４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ５ 　　　　　常夜灯　　　　　照明塔Ｎｏ．１２ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

　　　　ＣＶ　　３�－３Ｃ（ＰＩＴ５００）

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ

２３ ３¢３Ｗ　６ＫＶ第１受電室配電盤大口用受電盤 ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　１５�Ｈ１Ａ Ｃ５ 　ＲＨＫ－　Ｆ３

－－－－〃－－－－ＨＡ８Ｂ Ｃ４大口用連絡盤 Ｈ１Ｂ Ｃ５大口用連絡盤 　４,５－ＨＫ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　１５�

第１受電室配電盤 －－－－〃－－－－Ｈ９Ａ 業務用受電盤 ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�Ｃ５ 　ＲＨＧ－　Ｆ７

－－－－〃－－－－ＨＢ１Ｂ Ｈ９Ｂ 　４,５－ＨＧ ６ＫＶ　ＣＶ－Ｔ　　　６�

　ＣＥＶＳ　１.２－１０ＣＬ１４　Ｃ４連絡線端子盤 ＬＣ１ Ｃ５連絡線端子盤 　４,５－Ｔ－１ 保守用電話
ＬＣ１ Ｃ５連絡線端子盤 　Ｒ　連絡線端子盤 　ＣＥＶＳ　１.２－１０Ｃ 保守用電話　５，Ｒ－Ｔ－１

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－ 　ＣＥＶＳ　１.２－１６Ｃ　Ｒ－ＣＬ－Ｃ５ Ｃ５－Ｓ／Ｓ制御

Ｃ５業務用連絡盤Ｃ４業務用連絡盤

Ｃ－４　メンテナンス棟 Ｃ－５　管理棟 　ＣＰＵ．　１５.９¢

　ＣＰＵ．　１２.８¢

Ｃ－４　メンテナンス棟 Ｎｏ．１２照明塔
Ｃ－５　管理棟Ｃ－４　管理棟 　光ケ－ブル　　　　　　　　　×２

－－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－ －－－－〃－－－－

－－－－〃－－－－

　ＭＶＶ－Ｓ　７.７¢

２４ ケ－ブルは、Ｎｏ．２３　＋
ヤ－ド照明低圧盤 ３¢３Ｗ　４４０ＶＬＢ２ 　　　　　照明塔Ｎｏ．１２ ４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ１

４Ｐ４ＬＢ２－Ｇ５ 　　　　　常夜灯　　　　　照明塔Ｎｏ．１２ －－－－〃－－－－－－－－〃－－－－

　　　　ＣＶ　　３�－３Ｃ（ＰＩＴ５００）

　　　　ＣＶ　　１�－３Ｃ

４Ｌ２ＬＢ５－Ｇ３２ 　　　　ＣＶ　　２�－３Ｃ 　　　　Ｎｏ．６　～１１外路灯　×６ １¢２Ｗ　２１０Ｖ電　　灯　低圧盤ＬＢ５

　　　　　　１６.３¢　　（　ＶＥ－５４）
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